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AutoCAD SHX Text
B-1.05.32 Klatka schodowa Nawiew: 200m3/h 1x ST-DV/G-w.3-V.11 (357x357) Wywiew: odpływ samoczynny

AutoCAD SHX Text
B-1.05.05 Sklep z pamiątkami Nawiew:  2x390=780m3/h 2x ST-DV/G-w.5-V.11 (469x469) Wywiew:  2x390=780m3/h 2x ST-DV/G-w.5-V.11 (469x469)

AutoCAD SHX Text
B-1.05.31 Eksperymentarium Nawiew:  4x575=2300m3/h 4x ST-DV/G-w.5-V.11 (469x469) Wywiew:  4x575=2300m3/h 4x ST-DV/G-w.5-V.11 (469x469)

AutoCAD SHX Text
B-1.05.07 Strefa oczekiwania Nawiew:  3x266 800m3/h 3x ST-DV/G-w.3-V.11 (357x357) Wywiew:  3x266 800m3/h 3x ST-DV/G-w.3-V.11 (357x357)

AutoCAD SHX Text
B-1.03.09 Strefa rozrywki + B-1.03.01 Hol kręgielni Nawiew: 1400m3/h 4x ST-DV/G-w.3-V.11 (357x357) Wywiew: 1610m3/h 1x ST-DV/G-w.4-V.11 (413x413) 2x ST-DV/G-w.5-V.11 (469x469)

AutoCAD SHX Text
B-1.03.11 Kręgielnia-6 torów Nawiew: 2400m3/h 3x ST-DV/G-w.5-V.11 (469x469) Wywiew:  3x800=2400m3/h 3x ST-DV/G-w.5-V.11 (469x469)

AutoCAD SHX Text
B-1.03.10 Sala bilardowa Nawiew: 900m3/h 4x ST-DV/G-w.2-V.11 (301x301) Wywiew: odpływ samoczynny
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AutoCAD SHX Text
B-1.05.04 Hol edukatorium Nawiew:  2x460=920m3/h 2x ST-DV/G-w.5-V.11 (469x469) Wywiew:  2x460=920m3/h 2x ST-DV/G-w.5-V.11 (469x469)

AutoCAD SHX Text
B-1.05.06 Kasa sklepiku Nawiew: 200m3/h 1x ST-DV/G-w.2-V.11 (317x317) Wywiew: 200m3/h  1x ST-DV/G-w.2-V.11 (317x317)

AutoCAD SHX Text
B-1.03.02 Toalety ogólnodostepne Nawiew: napływ samoczynny kratka drzwiowa  Wywiew: 230m3/h (wywiew obcy) ew: 230m3/h (wywiew obcy) 5x  KK125

AutoCAD SHX Text
B-1.03.03 Wyp. butów Nawiew: napływ samoczynny Wywiew: 100m3/h 1x  KK125

AutoCAD SHX Text
B-1.03.01 Hol kręgielni +  B-1.03.09 Strefa rozrywki Nawiew: 1400m3/h 4x ST-DV/G-w.3-V.11 (357x357) Wywiew: 1610m3/h 1x ST-DV/G-w.4-V.11 (413x413) 2x ST-DV/G-w.5-V.11 (469x469)

AutoCAD SHX Text
1000x400

AutoCAD SHX Text
B-1.10.04 Pom. techniczne  Nawiew:  50m3/h 1xKE125 Wywiew:  odpływ samoczynny 1xKK125
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B-1.01.03 Toaleta zewnętrzna Nawiew: napływ samoczynny nawietrzak ścienny  Wywiew: 80m3/h (obcy)
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B-1.01.04 Pomieszczenie  magazynowe strefy zewnętrznej Nawiew:  napływ samoczynny  nawietrzak ścienny  Wywiew: 110m3/h 1xKK125

AutoCAD SHX Text
BWK1

AutoCAD SHX Text
B-1.01.02  Pomieszczenie rolby Nawiew: napływ samoczynny nawietrzak ścienny  Wywiew: 500m3/h (obcy) kratka narurowa 1225x75mm

AutoCAD SHX Text
Wyciąg w pom. rolby 500m3/h  -zgodnie z wytycznymi dostawcy Rolby.
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B-1.10.06  Rozdzielnia NN Nawiew: napływ samoczynny nawietrzak ścienny  Wywiew: 1200m3/h (obcy) wentylator 

AutoCAD SHX Text
czerpnia ścienna 600x500 

AutoCAD SHX Text
BWK4

AutoCAD SHX Text
instalacja wentylacji  sterowana  termostatem pomieszczeniowym 

AutoCAD SHX Text
instalacja wentylacji  sterowana  termostatem pomieszczeniowym 

AutoCAD SHX Text
instalacja wentylacji  sterowana  termostatem pomieszczeniowym 

AutoCAD SHX Text
B-1.10.09 Pom. Rolby  Nawiew: napływ samoczynny nawietrzak ścienny  Wywiew: 500m3/h (obcy) kratka narurowa 1225x75mm
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B-1.10.07  Rozdzielnia NN Nawiew: napływ samoczynny nawietrzak ścienny  Wywiew: 1200m3/h (obcy) kratka narurowa 1025x125
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B-1.10.08 Komora transformatora  Nawiew: napływ samoczynny nawietrzak ścienny  Wywiew: 5500m3/h (obcy) 2xST-S-500x600
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B-1.04.01 Ścianka wspinaczkowa Nawiew:  3x667 2000m3/h 3xASD+AZN 600x200 klimakonwektory 4x680=2720m3/h 4xASD+AZN 600x200  Wywiew: 2000m3/h klimakonwektory 2x króciec osiatkowany 800x200 
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